
 
 

 

 

Herkalibreren van een CO² sensor 

 

Je legt de goede en de slechte sensor naast elkaar. Je kijkt naar de waarde van de goede sensor. 
Daarna vul je volgende string in browser. 

IPfromMS/dev/sys/wsdevice/SerialNr/CalCO2/value (Value from another Sensor) 

Met dus het serienummer van de slechte sensor en bij value geef je de waarde in van de goede 
sensor. Zodat deze slechte de waarde overneemt van de goede en dus zo terug normaal zou moeten 
werken. 

 


